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LOCUL DE PRELEVARE 
 
 

                         Parametrii 

S.P.  
SUD  

S.P.  
NORD 

PIAȚA 
CENTRALĂ 

ȘCOALA NR. 6 VAMA VECHE LICEUL NR. 2 ȘCOALA 
NR. 10 

Valorile cf. Cu 
Legea  458/2002  

Clor liber   (mg/L) 0,33 0,39 0,30 0,32 0,30 0,18 0,32 0,1 ≤ 0,5 

pH  (unitati de pH) 7,50 7,38 7,43 7,38 7,37 7,42 7,37 ≥6,5 ≤ 9,5 

Turbiditate   (U.N.T.) 0,68 0,57 0,60 0,58 0,60 0,66 0,62 ≤ 5 

Amoniu   (mg/L) 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Nitriți   (mg/L) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Duritate (oG) 18,17 17,50 17,05 17,72 18,84 17,50 17,05 Minim 5 

Oxidabilitate (mO2/L) 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 5 

Cloruri (mg/L) 63,82 67,37 67,37 70,92 67,37 70,92 67,37 250 


