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LOCUL DE PRELEVARE 
 
 

                         Parametri 

S.P.  
SUD  

S.P.  
NORD 

PIAȚA 
CENTRALĂ 

STR. 
CLOPOTARI 

ȘCOALA 
NR. 8 

SP 
SLOBOZIA 

PRIMĂRIA

SLOBOZIA 

SP 
MALU 

PRIMĂRIA 
MALU 

PRIMĂRIA 

VEDEA 

Valorile cf. 

Cu 

Legea  

458/2002  

Clor liber   (mg/L) 0,35 0,30 0,25 0,23 0,24 0,36 0,27 0,38 0,33 0,27 ≥ 0,1 ≤ 0,5 

pH  (unități de pH) 7,45 7,48 7,37 7,36 7,36 7,75 7,70 7,76 7,73 7,67 ≥ 6,5 ≤ 9,5 

Turbiditate   (U.N.T.) 0,42 0,40 0,52 0,47 0,44 0,58 0,54 0,73 0,70 0,68 ≤ 5 

Amoniu   (mg/L) 0,20 0,08 0 0 0 0,14 0 0,05 0 0 0,5 

Nitriți   (mg/L) 0,037 0,026 0 0 0 0,021 0 0,076 0 0 0,1 

Cloruri 70,92 63,82    17,73  60,28   250 

Duritate 16,60 16,83    13,91  18,17   Minim 5 

Oxidabilitate 0,79 0,79    0,79  0,79   5 
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