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LOCUL DE PRELEVARE 
 
 

                         Parametri 

S.P.  
SUD  

S.P.  
NORD 

PIATA 
CENTRALA 

STR. 
CLOPOTA

RI 

ȘCOALA 
NR. 6 

SP 
SLOBOZIA 

SCOALA 
SLOBOZIA 

SP 
MALU 

PRIMĂRIA 
MALU 

PRIMĂRIA 
VEDEA 

Valorile cf. 
Cu 

Legea  
458/2002  

Clor liber   (mg/L) 0,33 00,27 0,31 0,24 0,21 0,47 0,26 0,34 0,26 0,25 ≥ 0,1 ≤ 0,5 

pH  (unități de pH) 7,34 7,36 7,49 7,42 7,44 7,82 7,84 7,76 7,78 7,75 ≥ 6,5 ≤ 9,5 

Turbiditate   (U.N.T.) 0,47 0,45 0,49 0,56 0,58 0,47 0,50 0,48 0,53 0,58 ≤ 5 

Amoniu   (mg/L) 0,02 0,05 0 0 0 0,04 0 0,03 0 0 0,5 

Nitriți   (mg/L) 0,012 0,013 0 0 0        0,016 0 0,025 0 0 0,5 

Nitrati (mg/L) 8,9 10,2    17,3  48   50 

Fier (µg/L) 20 10    20  10   200 

Mangan (µg/L) 38  25    13  13   50 

Cloruri (mg/l) 67,37 60,28    85,10  56,73   250 

Duritate ( ºG) 17,95 18,17    16,60  16,60   Min.5 
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