
             Data prelevării: 02.09.2024

Valorile cf. Cu

Legea  458/2002 

Clor liber   (mg/L) 0,42 0,42 0,35 0,28 0,25 0,3 0,41 0,35 0,34 0,29 0,24 0,1 ≤ 0,5

pH  (unitati de pH) 7,33 7,38 7,32 7,29 7,26 7,3 7,58 7,48 7,6 7,54 7,53 ≥6,5 ≤ 9,5

Turbiditate   (U.N.T.) 0,48 0,58 0,61 0,56 0,52 0,55 0,47 0,53 0,56 0,58 0,57 ≤ 5

Amoniu   (mg/L) 0,11 0,14 0,18 0,16 0,21 0,17 0,03 0,08 0,39 0,3 0,25 0,5

Nitriți   (mg/L) 0,024 0,013 0,019 0,016 0,015 0,019 0,016 0,021 0,018 0,024 0,021 0,1

Duritate (
o
G) 18,4 18,62 - - - - 15,7 16,6 17,72 17,27 - Minim 5

Oxidabilitate (mO2/L) 0,79 0,79 - - - - 0,86 0,86 0,79 0,86 - 5

Cloruri (mg/L) 67,37 67,37 - - - - 95,74 81,55 60,28 56,73 - 250

Organoleptic Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede
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