VALORILE PRINCIPALILOR PARAMETRI CHIMICI

PENTRU PROBELE DE APA
Data prelevarii: 23.01.2025
LOCUL DE PRELEVARE
S.P. SUD S.P. SCOALA SCOALA STRADA PIATA
o NORD NR. 7 NR. 8 CLOPOTARI | CENTRALA
Parametrii
Clor liber (mg/L) 0,33 0,33 0,32 0,30 0,33 0,30
pH (unitati de pH) 7,36 7,46 7,25 7.4 7,42 7,45
Turbiditate (U.N.T.) 0,47 0,39 0,57 0,56 0,58 0,53
Amoniu (mg/L) 0 0 0 0 0 0
Nitriti (mg/L) 0 0 0 0 0 0
Organoleptic Limpede | Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede




Valorile cf. cu

STRADA Legea
OLTULUI 458/2002
0,32 0,1<0,5
7,4 >6,5<9,5
0,45 <5
0 0,5
0 0,1

Limpede




