
     Data prelevării: 13.01.2025

Valorile cf. cu

Legea  
458/2002 

Clor liber   (mg/L) 0,35 0,3 0,32 0,3 0,35 0,24 0,29 0,28 0,1 ≤ 0,5

pH  (unitati de pH) 7,36 7,27 7,64 7,66 7,6 7,62 7,44 7,4 ≥6,5 ≤ 9,5

Turbiditate   (U.N.T.) 0,35 0,4 0,46 0,58 0,5 0,62 0,57 0,69 ≤ 5

Amoniu   (mg/L) 0 0 0,06 0,09 0,03 0,07 0 0 0,5

Nitriți   (mg/L) 0 0 0,004 0,005 0,006 0,011 0 0 0,1

Nitrați (mg/L) 10,8 - 14,5 - - - - - 50

Duritatea (°G) 16,83 - 14,13 - 17,95 - - - minim 5

Organoleptic Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede
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VALORILE  PRINCIPALILOR PARAMETRI 
CHIMICI PENTRU PROBELE DE APĂ 

S.P.  
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LOCUL DE PRELEVARE

Parametrii

S.P. 
SLOBOZIA


