
     Data prelevării: 12.03.2025

Valorile cf. cu

Legea  
458/2002 

Clor liber   (mg/L) 0,31 0,33 0,31 0,29 0,30 0,33 0,1 ≤ 0,5

pH  (unitati de pH) 7,33 7,34 7,3 7,4 7,39 7,45 ≥6,5 ≤ 9,5

Turbiditate   (U.N.T.) 0,39 0,33 0,37 0,35 0,41 0,49 ≤ 5

Amoniu   (mg/L) 0 0,23 0,17 0,19 0 0 0,5

Nitriți   (mg/L) 0 0,015 0,016 0,025 0 0 0,1

Subst. organice (mg/L) - 2,84 3,16 2,84 - - 5

Organoleptic Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede
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