
     Data prelevării: 12.01.2026

Clor liber (mg/L) 0,32 0,25 0,4 0,38 0,23 0,1 ≤ 0,5

pH (unitati de pH) 7,17 7,57 7,7 7,66 7,59 ≥6,5 ≤ 9,5

Turbiditate (U.N.T.) 0,46 0,52 0,59 0,64 0,53 ≤ 1

Amoniu (mg/L) 0,15 0,13 0,11 0,17 0,11 0,5

Nitrați (mg/L) 8,4 6,9 25,3 40,2 40,6 50

Nitriți (mg/L) 0,009 0,007 0,015 0,015 0,018 0,1

Mangan (µg/L) 30 36 14 20 26 50

Fier (µg/L) 20 10 10 10 10 200

Oxidabilitate (mg/L) 0,79 0,88 0,79 0,88 0,88 5

Cloruri (mg/L) 70,92 53,19 74,46 70,92 67,37 250

Duritate (°G) 17,95 17,27 15,7 20,42 20,64 minim 5

Organoleptic Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede Limpede
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